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1 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Das FX-Modul beinhaltet einen externer Frequenzumrichter. Es kann ausschließlich in Kombination mit einem 
ELEKTROMATEN und einer GfA Torsteuerung genutzt werden.  
Das FX-Modul ist für die Verwendung mit einem bestimmten ELEKTROMATEN programmiert. Vergleichen Sie 
das Typenschild des FX-Moduls mit dem Typenschild oder der Montageanleitung ihres ELEKTROMATEN, um 
festzustellen für welchen ELEKTROMATEN das FX-Modul geeignet ist. 
 
 
 

2 Zielgruppe 

Als Nutzer oder Betreiber wenden Sie sich an die Torbaufirma ihrer Toranlage. Diese Montageanleitung richtet 
sich an Elektrofachkräfte. Nur Elektrofachkräfte sind in der Lage, die Montage, Wartung und Modernisierung 
nach Anweisung sicher auszuführen. 
 
 

Elektrofachkräfte erfüllen folgende Anforderungen:  
▪ Sie kennen die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.  
▪ Sie erkennen Gefahrenquellen im Zusammenhang mit Elektrizität und der Toranlage und treffen 

Sicherheitsmaßnahmen. 
 
 
 

3 Allgemeine Sicherheitshinweise 

 WARNUNG  
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! 
Bei unsachgemäßer Verdrahtung besteht Lebensgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen durch 
elektrischen Strom.  

▪ Lassen Sie die Arbeiten nur durch Elektrofachkräfte durchführen. 

▪ Schalten Sie alle Leitungen spannungsfrei. 
▪ Sichern Sie die Netztrenneinrichtung gegen Wiedereinstecken oder Wiedereinschalten. 
▪ Beachten Sie die gültigen Vorschriften und Normen. 
▪ Verwenden Sie geeignetes Werkzeug. 

 
 WARNUNG  

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! 
Durch unsachgemäße Erdung kann Strom (z.B. bei einem Kurzschluss) nicht ausreichend abgeleitet werden 
und es besteht Lebensgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen bei Berührung der Anlage.  
▪ Achten Sie auf eine sachgemäße Erdung der Toranlage. 
▪ Wenn der Torantrieb über eine Anrollkonsole verfügt, muss diese gesondert geerdet werden.  

 
 WARNUNG  

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! - ENTLADEZEIT 
Der Frequenzumrichter enthält DC-Zwischenkreiskondensatoren, die auch bei abgeschaltetem 
Frequenzumrichter geladen sein können. Auch wenn die Warn-Anzeigeleuchten nicht leuchten, kann eine 
hohe Spannung anliegen.   
▪ Schalten Sie das FX-Modul spannungsfrei.  
▪ Warten Sie mindestens 15 Minuten.  
▪ Führen Sie Arbeiten am FX-Modul erst nach vollständiger Entladung und Messung der Kondensatoren 

durch.  

 
 

i HINWEIS  

Beachten Sie bei der Montage die Hinweise aus der Anleitung des ELEKTROMATEN und Torsteuerung.  
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4 Technische Daten 

Die technischen Daten des FX-Moduls finden Sie auf dem Typenschild des Produkts. Weitere technische Daten 
finden Sie in der Anleitung des zugehörigen ELEKTROMATEN. 
 
 
 
 

5 Mechanische Montage 
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6 Kabelverschraubung anbringen 

 
▪ Bringen Sie die beigelegte Kabelverschraubung 

an der DES-Verbindungsleitung an.  
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7 Elektrische Montage 

ACHTUNG  
Schäden am Produkt durch unsachgemäß ausgeführte Arbeiten 

▪ Nutzen Sie geeignetes Werkzeug, um Beschädigungen und Undichtigkeit zu vermeiden. 
  

 
  

ACHTUNG  
Feuchtigkeitsschäden oder Schäden durch eindringende Fremdkörper 
▪ Prüfen Sie, ob alle Kabelverschraubungen fest angezogen sind. 
▪ Verschließen Sie geöffnete und nicht genutzte Kabeldurchführungen mit Blindstopfen.  
      So verhindern Sie, dass Feuchtigkeit oder Fremdkörper wie z.B. Insekten eindringen können.  

 
  



 

Konformitätserklärung 
im Sinne der EMV Richtlinie 2014/30/EU, 

im Sinne der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, 
 

Einbauerklärung  
im Sinne der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG 

für eine unvollständige Maschine Anhang II Teil B  

Wir, die  

GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG 

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das 

nachfolgend genannte Produkt der oben 

angegebenen Richtlinie entspricht und nur zum 

Einbau in einer Toranlage bestimmt ist. 

 

FX-Modul 

 

Art-Nr.:  

20004393.xxxxx 

 Angewandte Normen: 

EN 60335-2-103:2015 

EN 61000-6-2:2005 

EN 61000-6-3:2007 

 

 

Stephan Kleine           

Geschäftsführer 

 

 
Unterschrift 

Düsseldorf, 01.03.2024 

 
 
 
 
 
Declaration of conformity 
within the meaning of Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 
within the meaning of Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and 
Electronic Equipment Regulations 2021 
 

Declaration of incorporation  
within the meaning of Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 
for partly completed machinery, Appendix II Part B 

 

 

 

 
 

  

We,  

GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG 

declare under our sole responsibility that the following 
product complies with the above directives and is only 
intended for installation in a door system. 
 
 

FX-Module 
 
 

Part no.: 

20004393.xxxxx 
 
 
 

Applied Standards: 

BS EN 60335-2-103:2015 

BS EN 61000-6-2:2005 

BS EN 61000-6-3:2007 

 Authorised representative: 

Andrew Collett 

GfA ELEKTROMATEN UK Ltd 

Tournament Fields Business Park, 

Agincourt Rd, 

Warwick CV34 6XZ 
 
 

Stephan Kleine 

CEO 
 

 
Signature 

Düsseldorf, 01.03.2024 
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